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Utvendig Enhet
• Ikke sett fi ngrene eller andre 

gjenstander i enheten.

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER
DEFINISJON

 Advarsel  Forsiktig

For å forhindre personskade på egen person og andre, eller skade på eiendom må du observere følgende.
Feil bruk på grunn av at instruksjonene ikke følges, kan føre til skade eller ødeleggelser. Alvorligheten av dette klassifi seres som følger:

 Advarsel Dette skiltet advarer om fare for død 
eller alvorlig personskade.  Forsiktig Dette skiltet advarer om fare for 

personskade eller skade på eiendom.

Instruksjonene som må følges, klassifi seres av følgende symboler:

Dette symbolet angir en handling som er 
FORBUDT.   

Disse symbolene angir handlinger 
som er PÅKREVD.

Strømforsyning
Under Bruk

• Slå av strømforsyningen før renhold eller 
vedlikehold.

• Slå av strømforsyningen hvis enheten 
ikke skal benyttes i en lengre tidsperiode.

• Dette klimaanlegget er utstyrt med et 
innebygget overspenningsvern. Men, 
for å beskytte klimaanlegget ytterligere 
fra unormale kraftige lynnedslag, 
kan det være at det er lurt å trekke ut 
strømledningen. Ikke berør klimaanlegget 
når det er lyn, da du kan få elektrisk støt.

Fjernkontroll
Under Bruk

• Ikke bruk oppladbare (Ni-Cd) 
batterier.

• Ikke la spedbarn eller små 
barn leke med fjernkontrollen 
da det kan føre til at de 
svelger batteriene.

• Ta ut batteriene hvis enheten 
ikke skal benyttes over en 
lengre tidsperiode.

• Nye batterier av samme 
type må installeres slik 
at polariteten som angis 
følges for å forhindre at 
fjernkontrollen fungerer feil.

Innvendig Enhet
Under Montering

• Ikke installer, fjerne eller 
demonter enheten selv. 
Feil installasjon vil føre til 
lekkasje, elektrisk støt eller 
brann. Ta kontakt med en 
autorisert forhandler eller en 
spesialist for installasjon.

Under Bruk
• Ikke stikk fi ngrene eller 

andre objekter inn i den 
innvendige eller den 
utvendige enheten.

• Ikke forsøk på reparasjoner 
av enheten selv.

Innvendig Enhet
Under Montering

• Ikke monter enheten i miljø med en mulig 
eksplosiv atmosfære.

• Kontroller at av avløpsrøret er korrekt 
tilkoblet. Hvis ikke kan det oppstå 
lekkasjer.

Under Bruk
• Ikke vask enheten med vann, benzen, 

tynnere eller skuremiddel.
• Ikke benytt enheten til andre oppgaver, 

som bevaring av mat.
• Ikke benytt antennelig utstyr foran 

luftuttaket.
• Ikke utsett enheten for direkte kald luft i 

en lengre periode.
• Ikke sitt, trå på eller plasser noe på 

enheten.

• Luft ut rommet med jevne mellomrom.
LuftuttakLuftuttak

Strømforsyning
Under Montering

• Dette apparatet må jordes, og det 
anbefales på det sterkeste å installere 
det sammen med en jordfeilbryter 
(ELCB) eller reststrømbryter (RCD). 
Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt 
eller brann pga. funksjonsfeil.

Under Bruk
• Ikke benytt samme kurs som annet 

utstyr.
• Ikke modifi ser strømledningen.
• Ikke bruk skjøteledning(er).
• Ikke betjen enheten med våte hender.
• Bruk angitt strømledning.
• Hvis strømledningen er skadet, må den 

erstattes av produsenten, forhandleren 
eller tilsvarende kvalifi sert personell for å 
unngå en potensiell farlig situasjon.

• Ved nødssituasjoner, eller ved unormale 
tilstander (brannlukt, etc.) må du slå 
av strømforsyningen, og rådspørre din 
nærmeste forhandler.

Utvendig Enhet
Under Montering

• Kontroller at avløpsrøret er korrekt 
tilkoblet. Hvis ikke kan det oppstå 
lekkasjer.

Under Bruk
• Ikke sitt, trå på eller plasser noe på 

enheten.

• Ikke berør den skarpe aluminiumsribben.

• Etter lange bruksperioder må du 
kontrollere at monteringsstativet ikke er 
skadet.

LuftuttakLuftuttak

LuftinntakLuftinntak

LuftinntakLuftinntak

LuftuttakLuftuttak

LuftinntakLuftinntak

LuftinntakLuftinntak
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INFORMASJON OM 
GJELDENDE FORSKRIFTER

INNHOLDSFORTEGNELSE

Merknad:
Illustrasjonene i denne veiledningen er kun 
ment som eksempler, og kan variere i forhold 
til den reelle enheten. Spesifi kasjoner og 
utseende kan endres uten foregående varsel 
for fremtidige forbedringer.

Takk for at du har kjøpt et 
klimaanlegg fra 

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

 18
INFORMASJON OM 
GJELDENDE FORSKRIFTER

 19
BRUKSBETINGELSER

 20
MULTIKLIMAANLEGGFUNKSJON

 21
BETJENING

 22~23
VEDLIKEHOLD OG RENHOLD

 24
FEILSØKING

 25
HURTIGGUIDE

 Bakside

Dette apparatet er ikke ment brukt av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, 
sanselige eller mentale evner. De med manglende erfaring eller kunnskap skal motta 
instruksjoner og overvåkes av en sikkerhetsansvarlig når de bruker apparatet. Barn 
burde føres oppsyn med slik at de ikke leker med apparatet.

Brukerinformasjon om innsamling og håndtering av gammelt utstyr og brukte batterier

Pb

Slike symboler på produkter, emballasje, og/eller på medfølgende 
dokumenter betyr at brukte elektriske/elektroniske produkter og batterier 
ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall.
For riktig håndtering og gjenvinning av gamle produkter og brukte batterier, 
vennligst lever dem til anvendelige innsamlingssteder, i samsvar med 
nasjonal lovgivning og direktivene 2002/96/EC og 2006/66/EC.

Ved riktig håndtering av disse produktene og batteriene, hjelper du til 
med å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter 
på menneskers helse og miljøet, som ellers kan oppstå ved uriktig 
avfallshåndtering.

For mer informasjon om innsamling og gjenvinning av gamle produkter og 
batterier, vennligst ta kontakt med kommunen, ditt renovasjonsselskap eller 
stedet der du kjøpte gjenstandene.

Ukorrekt håndtering av dette avfallet kan medføre straffansvar, i 
overensstemmelse med nasjonal lovgivning.

For forretningsdrivende brukere i EU
Dersom du ønsker å kaste elektrisk og elektronisk utstyr, vennligst ta kontakt 
med din forhandler eller leverandør for videre informasjon.

(Informasjon om håndtering i land utenfor EU)
Disse symbolene gjelder bare innenfor EU. Ønsker du å kaste slike 
gjenstander, vennligst kontakt dine lokale myndigheter eller forhandler og 
spør etter riktig fremgangsmåte for håndtering.

Merknader for batterisymbol (to nederste symbol-eksempler):
Dette symbolet kan bli brukt i kombinasjon med et kjemisk symbol. I dette 
tilfellet etterkommer det kravet satt av direktivet for det kjemikaliet det gjelder.

• Ikke slå PÅ enheten når man boner gulvet. Etter boning, skal rommet luftes godt før 
enheten settes i drift.

• Ikke monter enheten i områder som er røykfylte eller oljete.



20

Bruk dette klimaanlegget innefor følgende temperaturområde.

Temperatur (°C)
Innendørs Utvendig

*DBT *WBT *DBT *WBT

KJØLING
Maksimalt 32 23 43 26
Minimum 16 11 16 11

OPPVARMING
Maksimalt 30 - 24 18
Minimum 16 - -15 -6

NOTICE: Når utetemperaturen er utenfor temperaturområdet ovenfor, vil oppvarmingskapasiteten falle betydelig, og utendørsenheten kan stoppe 
for beskyttelseskontroll.

(CU-2E15GBE, CU-3E18EBE, CU-3E23CBPG, CU-4E27CBPG)
Temperatur (°C)

Innendørs Utvendig
*DBT *WBT *DBT *WBT

KJØLING
Maksimalt 32 23 43 26
Minimum 16 11 16 11

OPPVARMING
Maksimalt 30 - 24 18
Minimum 16 - -10 -11

* DBT:  Temperatur tørr kolbe
* WBT: Temperatur fuktig kolbe

BRUKSBETINGELSER
BRUKSBETINGELSER
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OppholdsromOppholdsrom

Utvendig enhetUtvendig enhet

Rom BRom B

Rom ARom A

(CU-2E15GBE, CU-3E18EBE, CU-3E23CBPG, CU-4E27CBPG)

Multiklimaanleggsystem har en utendørsenhet koblet til fl ere innendørsenheter.

MULTIKLIMAANLEGGFUNKSJON

• Det er mulig å operere innendørsenheter individuelt eller samtidig.
• Operasjonsprioriteten blir gitt til den første enheten som slåes på.
• Under operasjon, kan varme og kjølemodus ikke aktiveres samtidig for forskjellige innendørsenheter.
• Strømindikatoren blinker for å indikere at innendørsenheten er i beredskap for forskjellige operasjonsmodus.

INNVENDIG ENHETINNVENDIG ENHETINNVENDIG ENHETINNVENDIG ENHET

DEFINISJON
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